MFD Multifunktionsdose
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Measures:

Mesures:

Vorhandener Kabeldurchlass
Existing cable grommet 80 mm

Einsetzen der NETBOX Point Ausrichten der NETBOX Point

Insert the NETBOX-Point
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Befestigen der MFD bis 40 mm Plattenstarke Cut out
Mounting - Table thickness until 40 mm
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Art.Nr.: 4307000230 S‘et Halteklammer weil3
art.number.: 4307000230 set mounting clips white

Befestigen von 40 mm - 60 mm Plattenstarke Mounting Table
thickness 40 mm - 60 mm
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black

Wichtiger Hinweis:

Fir Plattenstarken von 40 - 60 mm benétigen Sie eine
Sonderbefestigung (Bild 5b), diese ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Damit ist eine EINMALIGE Befestigung der MFD
maglich. Bei Bedarf geben Sie dies bitte bei

lhrer Bestellung mit an oder bestellen Sie die Befestigung nach.

Important note:

For table thicknesses 40-60 mm you need a special mounting
accessory (picture 5b), which is not included. This allows once the
fastening of the MFD. If you need this accessory, please indicate it in
your order or order the parts separately.
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Anwendungsmadglichkeiten:

Die Steckdosenleiste des Typs MFD sind ausschlieBlich fiir die
Verwendung in trockenen Rdumen konzipiert. Sie diirfen in Mdbel
eingebaut, bzw. auf Mdbel aufgeschraubt werden. Die Anforderungen an
Hohlwanddosen werden eingehalten. Zur Ableitung von elektrostati-
schen Aufladungen kann die MFD werkseitig mit einem Erdungsan-
schluss versehen werden. Steckdosen der Typen MFD diirfen
ausschlieBlich iiber Steckverbinder kaskadiert werden.

Eine Gesamtleitungslange bei einem Leitungsquerschnitt von 1,5mm2
sollte 10 Meter nicht Gberschreiten. Zu lhrer Sicherheit empfehlen wir
das VerschlieBen des nicht benutzten (letzten) Steckverbinders mit
einem von uns lieferbaren Verschluss.

Die Steckdosenleiste (oder eine kaskadierte Linie) darf max. mit AC
16A/3500Watt/250Volt* belastet werden. (* Technische Daten richten
sich nach landestypischen Gegebenheiten und sind auf jeder MFD
verbindlich angegeben.)

Anwendungsverbote:

Die Steckdosenleisten der Typen MFD diirfen nicht in Feuchtrdumen
eingesetzt werden. Jeder Einsatz, wodurch eine MFD mit Tropf-, Spriih-,
Spritz- oder Strahlflissigkeiten beaufschlagt oder mit Fliissigkeiten
tberflutet werden kann, ist verboten. Die Steckdosenleiste darf nicht in
Flissigkeiten getaucht werden. Die MFD ist nicht ,EX"-geschiitzt und
darf nicht in Bereichen in denen mit einer explosiven Umgebung
gerechnet werden kann, (z.B. Arbeitsbereiche in denen mit leicht
entziindlichen Fliissigkeiten gearbeitet wird) eingesetzt werden. Ebenso
wenig darf die Steckdosenleiste im Freien oder abgedeckt betrieben
werden. Es diirfen fiir Anschluss und Weiterverbindung der MFD
ausschlieBlich Steckverbinder der von uns benannten Lieferanten
genutzt werden. Eine Mischung von Produkten unterschiedlicher
Lieferanten ist unzuldssig. Eine Verbindung von MFD zu MFD

Uber Schukostecker ist nicht zuldssig.

Reparaturen:

Jede Reparatur an einer MFD ist nur vom Hersteller, oder von ihm
ermachtigten Personen oder Firmen durchzufiihren.

Die Steckdosenleisten sind durch zerstdrbare Etiketten versiegelt und
dirfen nicht gedffnet werden. Eine Zerstorung des Siegels entpflichtet
den Hersteller von jeglicher Garantie.

Gehadusematerial:

Die Gehduse der MFD sind aus cadmium- und halogenfreien,
selbstverldschenden, nicht tropfenden Materialien gemaB UL 94 (FR),
oder aus Aluminium hergestellt.

Pritffungen:

Jede Steckdosenleiste ist einer 100%igen Endpriifung / Stiickpriifung
unterzogen. Zu anderen als den oben genehmigten Einsatzzwecken
befragen Sie den Hersteller.

Lésen der Steckverbinder:

Der Anschluss der MFD erfolgt (iber Steckverbinder oder iiber
Steckvorrichtungen. Vor dem Lésen der Steckverbinder muss der
Anschluss vom Netz getrennt werden. Dieses besagt nachfolgende
Grafik.

1. Ziehen Sie zuerst den Schutzkontaktstecker aus der Schutzkontakt-
dose der Hauselektrik.

2. Schieben Sie danach einen Schraubendreher mittig zwischen den
Steckverbinder und die Verrastung der MFD. Heben Sie den Schrau-
bendreher langsam nach oben, entgegen der Auszugsrichtung des
Steck-verbinders.

3. Ziehen Sie den Steckverbinder aus der MFD.

Area of application:

The MFD outlet strip type Point have been exclusively conceived for use
in dry rooms. They may be built into furniture and/or screwed on
furniture. The requirements to hollow-wall sockets have been met.

The MFD can be equipped with an earthing connection in our works to
dissipate electrostatic charge. MFD type sockets are to be cascaded
only by means of connectors. The total cable length of 10 meters shall
not be exceeded for a 1.5 mm? cable cross-section.

For your own safety we recommend that you plug the (last) connector
you did not use with a locking device which can be supplied by our
company. The outlet strip (or a cascaded line) can be charged with max
AC 16A/3500Watt/250volts*. (* The technical data is based on the
country-specific conditions and is to be compulsorily indicated on every
MFD).

Application bans:

The MFD-type outlet strips may not be used in wet rooms. Any use
where a MFD can be exposed to drops, sprays, splashes, or jets or
where it can be flooded with liquids is forbidden. The outlet strip may
not be immerged in liquids. The MFD is not explosion-proof and may not
be used in areas where explosive surroundings are to be expected (e.g.
work areas in which they work with easily flammable liquids).

The outlet strip may also not be used outdoors or covered. Only
connectors from our suppliers may be used for the connection and
interconnection of the MFD. A mixture of products from different
suppliers is not allowed. A connection from one MFD to another MFD
via Schuko-plug (generally: country-specific plug) is not allowed.

Repairs:

The MFD is to be repaired only by the manufacturer or by persons or
companies who have been authorized by the manufacturer.

The outlet strips have been sealed with destructible labels and may not
be opened. If the seal is destroyed any of the manufacturer's warranties
will be cancelled.

Casing material:

The MFD casings are made from cadmium-free and halogen-free, self-
extinguishing, non-dripping materials acc. to UL 94 (FR) or made from
aluminium.

Inspections:

Every outlet strip is submitted to a 100% final and/or product conformi-
ty inspection. Should you have any questions regarding areas of
application other than those approved above please contact the
manufacturer.

Disconnecting the connectors

The MFD is to be connected by means of connectors or connection
sockets. Make sure to disconnect the unit from the mains prior to
disconnecting the connectors. Please see the following graph.

1. First pull the Schuko plug off the grounded socket of the domestic
electrical system.

2. Then insert a screwdriver centrally between the connector and the
MFD grid. Lift the screwdriver slowly upwards opposite to the
direction in which you pull off the connector.

3. Pull the connector off the MFD.




